
PEX-AL-PEX
+izolace
vedeno po stěně

stávající HUV
nebude měněno

29
70

995

VODOVOD - SKLEP

AutoCAD SHX Text
HUV

AutoCAD SHX Text
projekt

AutoCAD SHX Text
REKONSTRUKCE RD VÝSLUNÍ

AutoCAD SHX Text
Výsluní čp. 102

AutoCAD SHX Text
obsah

AutoCAD SHX Text
měřítko

AutoCAD SHX Text
1 : 75                     2xA4

AutoCAD SHX Text
datum

AutoCAD SHX Text
19.06.2023

AutoCAD SHX Text
formát

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
číslo výkresu

AutoCAD SHX Text
rozvod teplé vody

AutoCAD SHX Text
rozvod studené vody


	Listy a pohledy
	Model


